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You are using ZWCAD 2012 Trial -
TRIN 1 .
Version Please contact
safivast /Y M for detailed . B
Ga 70 mm mellem SAFI master er montret inden kranmontage.
{top3tSafi mast og Kabine med bundplade og Cable winder er monterede
Tandstaenger X top af M33 mast i bundsektion.
*_,_\—__muwmh_mmmma_am Tandstaenger saenkes
. il kontakt til med under ~ Kontrollér for hver platform, at afstand mellem gelsander
Mastsektiom M33 liggende tandsteenger ~ ©9 kabine er ca 50 mm
saankes og sammen 0g sammenboltes
boltes e For placering af Safi beslag p4 M33 masterne C
N L anbefales det, at der fremstilles et fast mal
Beslag for Safi master placeres efter plantegning
mTON 70 mm mellem i
top af Safi mast og | hver M33 sektion monteres 3 stk Safi sektioner,
top af M33 mast Vaer opmeerksom p4, at den nederste Safi sektion
- skal vaere forsynet med en stilleskrue for lodret
justering af Safi masterne. D
Beslag for Safi master samt selve masterne
monteres succesiv fra kabinetaget.
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